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Экспликация помещений 1-го этажа на отметках ±0,000 ,

+0,470

№пом Наименование
Площадь,

м²

MAX

кол-во

человек,

находящих

ся в

помещение

единоврем

енно

Категория

по

взрывопож

арной и

пожарной

опасности

Примечание

1.1
Зона контроля доступа

- -

1.2
Вестибюль

129.99 -

1.3
Гардероб автоматический

7.06 -

автоматическая

система

хранения

1.4
Гардероб автоматический

7.06 -

автоматическая

система

хранения

1.5 Экспозиционный зал 64.5 16

отделка по

дизайн-проекту

1.6 Экспозиционный зал 65.11 16

1.7 Экспозиционный зал 150.17 37

1.8 Холл 191.85 47

1.9 Экспозиционный зал 149.2 37

1.10 Холл 217.54 54

1.11 Лестница Л1 14.79 -

1.12
Универсальный санузел

9.73 -

1.13 Электрощитовая 13.6 - В4

1.14 ПУИ 3.91 - В4

1.15 Санузел мужской 9.16 -

1.16 Санузел женский 13.41 -

1.17 Коридор 7.54 -

1.18
Служебное помещение при

банкетном зале
37.7 -

1.19
Служебное помещение при

банкетном зале
43.5 -

1.20 Подсобное помещение 20 -

1.21
Многофункциональный зал

(оранжерея)
613 100

1.22
Зона барной стойки

16.7 -

1.23
Кинолекционная

аудитория
82.45 35

1.24
Служебное помещение

2.09 -

1.25
Служебное помещение

2.21 -

1.26 Коридор 4.54 -

1.27
Диспетчерская/помещение

охраны
16.69 2

1.28 Лестница Л2 14.45 -

1.29
Помещение персонала

4.2 -

ИТОГО: 1912.2
344.

0

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЭТАЖА: 2051.1
по СП

118.13330.2012

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ

ЭТАЖА:
-

по СП

118.13330.2012

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ: 2316.9
по СП

118.13330.2012
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Экспликация помещений 2-го этажа на отметках +3,920 ,

+4,200

№пом Наименование
Площадь,

м²

MAX

кол-во

человек,

находящих

ся в

помещение

единоврем

енно

Категория

по

взрывопож

арной и

пожарной

опасности

Примечание

2.1 Лестница Л1 10.0 -

2.2 Коридор 21.28 -

2.3 Санузел 1.94 -

2.4
Комната приема

пищи
12.78 4

2.5 Кабинет 17.66 2

2.6 Приемная 13.32 1

2.7 Кабинет 41.02 1

2.8 Лестница Л2 9.11 -

2.9 Коридор 19.13 -

2.10 Санузел 6.85 -

2.11 Комната отдыха 14.47 -

2.12 Кабинет 16.34 1

2.13
Комната приема

гостей
23.98 6

2.14 Комната совещаний 23.06 6

ИТОГО: 230.9 21.0

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

ЭТАЖА:
262.6

по СП

118.13330.20

12

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ

ЭТАЖА:
-

по СП

118.13330.20

12

ПРИМЕЧАНИЯ :

1. Площади считались по СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения":

 -  общая площадь  включает   все этажи, измеряется на уровне пола в

пределах внутренних поверхностей наружных стен;

 - полезная площадь определяется как сумма площадей всех размещаемых

помещений за исключением лестничных клеток,лифтовых шахт, внутренних

открытых лестниц, пандусов, шахт для инженерных коммуникаций;

 - в общую и полезную площадь здания не включается площадь чердака;

 - площадь застройки определяется как площадь горизонтального сечения по

внешнему обводу здания по цоколю, включая входные площадки, приямки,

проезды под зданием, выступающие части здания, консольно выступающие за

плоскость стены на высоте менее 4,5 м, подземная часть, выходящая за абрис

проекции здания.
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Договор 440АСС/01-04/17-ВК2 
      

Изм Кол.уч Лист № док Комплек Дата 

ГИП Осташко    
ГАП Максимова   

 
Спецификация материалов и 

оборудования. 

стадия лист листов 

Разработал Синайский   Р 1  

Проверил Осташко   
Дельта проект 

Н. контр. Стойкова   

 

       

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод - 
изготовит

ель 

Еди- 
ница 

измере- 
ния 

Кол- 
во 

Масса 
единиц
ы, кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Внутренняя сеть хоз-бытовой канализации (К1)  
      

1 Трубы ПП Ду110  ГОСТ 32412-2013 
 Российский 

производитель. м 35 
  

2 Трубы ПП Ду50 ГОСТ 32412-2013 
 Российский 

производитель. м 80 
  

3 Трубы полипропиленовые канализационные Ду32 ГОСТ 32412-2013 
 Российский 

производитель. м 50 
  

4 Труба  чугунная  SML 150 ГОСТ 6942-98  Российский 

производитель. м 90 
  

5 Труба  чугунная  SML 100 ГОСТ 6942-98  Российский 

производитель. м 20 
  

6 Ревизия, Ду110 ГОСТ 32412-2013 
 Российский 

производитель. шт. 6 
  

7 Прочистка Ду150 ГОСТ 6942-98 
 Российский 

производитель. шт. 19 
  

8 Клапан вентиляционный Ду110+Ду50 HL 
 

 шт. 5+1 
  

9 Противопожарная муфта Огнеза Пм110 
 Российский 

производитель. шт. 15 
  

10 Насос канализационный Sololift C-3 Sololift C-3 
 

Grundfoss шт. 6 
  

11 Насос канализационный Sololift WC-3 Sololift WC-3 
 

Grundfoss шт. 1 
  

12 Трап Ду50 с косым выпуском HL90Pr 
 

HL шт. 6 
  

13 Обратный клапан на напорную систему К1 Ду32  
 Российский 

производитель. шт. 8 
  

14 Хомуты для крепления труб Ду150-100  
 Российский 

производитель. шт. 60 
  

15 Клапан обратный Ду150 Karmat ZB 160 
 

 шт. 1 
  

16 Лента гидроизоляции для канализационных труб  
 Российский 

производитель. м 10 
  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

       Лист 
      Договор 440АСС/01-04/17-ВК2 2 

Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата  
 

   
 

   
  

 Внутренняя сеть ливневой канализации (К2)  
  

  
  

1 Труба  напорная НПВХ Ду 100 Р 51613-2000  Российский 

производитель. м 60 
  

2 Труба  чугунная  SML 150 ГОСТ 6942-98  Российский 

производитель. м 40 
  

3 Труба  чугунная  SML 100 ГОСТ 6942-98  Российский 

производитель. м 15 
  

4 Трубы полипропиленовые канализационные Ду32 ГОСТ 32412-2013 
 Российский 

производитель. м 30 
  

5 Прочистка SML ГОСТ 9583-75 
 Российский 

производитель. шт. 4 
  

6 Обратный клапан на напорную систему К2 Ду50  
 Российский 

производитель. шт. 4 
  

7 Противопожарная муфта Огнеза Пм110 
 Российский 

производитель. шт. 6 
  

8 
Кровельные воронки с вертикальным выпуском для 
неэксплуатируемых кровель (с листоуловителем),  с 
электроподогревом U=230B, мощность 10-30Вт 

HL62.1 
 

HL шт. 6 
  

9 Усиленные хомуты для крепления труб Ду100  
 Российский 

производитель. шт. 10 
  

10 Хомуты для крепления труб Ду150-100  
 Российский 

производитель. шт. 35 
  

11 Дренажный насос ГНОМ 10-6  
 Российский 

производитель. шт. 4+4 
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