
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на поставку оборудования: газовый инфракрасный излучатель SR II 81 фирмы Solaronics мощ-

ностью 25.7 кВт в количестве 16 шт. 

 
№ 

п/п 
Перечень сведений и требований Содержание основных сведений и требований 

1 Географическое местоположение объ-

екта поставки 

Московская область, г.Лыткарино, ул. Парковая, д.1, 

корпус № 11 

2 Заказчик АО ЛЗОС 

3 Тип, модель оборудования Газовые инфракрасные излучатели SR II 81 фирмы 

Solaronics мощностью 25.7 кВт 

4 Количество поставляемого оборудова-

ния 

16 штук 

5 Требования к оборудованию 1. Оборудование должно соответствовать требованиям 

безопасности РФ для промышленного оборудования 

2. Оборудование должно иметь сертификат/декларацию 

ТР ТС 010/2011  

6 Исходно-разрешительная документа-

ция, представляемая Заказчиком 

Не требуется 

7 

 

Особые условия Нет 

    

      

 
 

 

 


